
SALDA AmberAir Compact 2 CX H 

Amber Air Compact CXP Dachmontage

• Das Dach muss in der unten dargestellten Reihenfolge montiert werden.
• Überprüfen Sie unbedingt die Version des Lüftungsgeräts, da die Montagereihenfolge davon abhängig ist.
• Achten Sie auf die richtige Befestigung der Innenhalterungen am Gehäuse der Geräts.

AmberAir Compact 1-5 CX H 
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AmberAir Compact 6-7 CX H 

Das Dach kann als Zubehör mitgeliefert werden. 
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